Sectiune A-A

Tub radiant
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NOTA

Accesul aerulul necesar arderii se va face prin tubulaturile verticale cu
digmentriul de 100mm,

Evacuarea gazelor arse de la tuburile radiante se face prin conalelel de fum
individuale cu diametrul de 100mm si inaltimeo activa de tirtaj de 3,5m.
Volumul halei in care se monteaza tuburile radiante este de

V=L ¥*H=53,8%17,8%6,8=6512mc. Suprofata vitrata necesoro este de
SWN=V*0,02=6512mc*0,02=130,24mp si se va asigura prin geamuri si
lumatourele

Suprafata ferestre exstente ce se va suplimenta
SVE=4,0%1,2*7buc.+1,0%8,35%4buc.=59,00mp, roportul
V/Q=6512mc/15,64mc /h=416>30.
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